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• Wüstenbedingungen und ihre Auswirkungen
• Zirkumsolarstrahlung / Sunshape
• Extinktion zwischen Heliostat und Receiver
• Verschmutzung von Kraftwerkskomponenten
• Lebensdauerreduktion
• Ausblick




• Pel > 50 MW
• T > 500°C (hohe Konzentration)
• kostengünstigere Komponenten (nahe Belastungsgrenze, wartungsarm)
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Motivation
Zirkumsolarstrahlung – Sunshape
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• Zirkumsolarstrahlung entsteht durch Vorwärtsstreuung
• Wichtig bei hoher Aerosolkonzentration
• Sunshape beschreibt Winkelverteilung der Helligkeit
•Konzentratoren nutzen:










Technologie ist wo 
geeignet?
Messung von Zirkumsolarstrahlung
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- DLR‘s „SFERA System“ 
- SAM (Sun & Aureole Measurement), Sonnenphotometer & Software
- Automatische Messungen
- Master-system auf der PSA
- Repliken: Frankreich, Vereinigte Arabische Emirate, weitere SAM Instrumente 




- weniger kostspielige und 
wartungsintensive Methoden nötig
- Weitere verfügbare Optionen:
- 2 Pyrheliometer mit 
unterschiedlichem Öffnungswinkel
- Rotating Shadowband Irradiometer
Wilbert et al. 2012 & 2013b, 2014
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Sunshape Effekt auf CSP
-Raytracing Studie in SPRAY mit je 1 Jahr Messdaten
-QPB ist die Jahressumme der Wärme die dem Power Block zugeführt wird







Signifikante Überschätzung des Kraftwerkertrags
[Wilbert 2014 ]
Atmosphärische Extinktion der Strahlung im Kraftwerk
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Atmosphärische Extinktion
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Wie groß wird die nächste 
Generation von 
Turmkraftwerken?
Welche CSP Technologie 
ist wo geeignet?
Atmosphärische Extinktion ist in fast allen Raytracing Tools implementiert
meist mit konstantem Extinktionskoeffizienten
Wie groß ist der Extinktionskoeffizient? 
DELSOL Fall „klar“: 90 % Transmission bei 1 km Weg (Heliostat – Receiver)
DELSOL Fall „trüb“: 75 %
Atmosphärische Extinktion – Messmethoden



















Messung des Extinktionskoeffizienten - LIDAR
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• LIDAR: LIght Detection And Ranging
• Aerosol Höhenprofil 
• > 100 m
• Beitrag zur Validierung
Ergebnisse - Extinktion
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• Kein existierendes Instrument misst die breitband-Transmission direkt
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Vergleich von DNI mit reflektierter DNI 
ergibt „cleanliness“
ρ = ρclean * cleanliness
Bsp.: Oujda, Marokko





























• Höhen- und Richtungsabhängigkeit
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Sandsturmkammer
• Messsysteme für Sunshape, Extinktion und Verschmutzung sind nun verfügbar!
• Ausblick: System zur quantitativen Bewertung von Sandstürmen wird erprobt
• Bewertung des Effekts von Wüstenbedingungen auf CSP Kraftwerke
• Beispielfälle für Sunshape-Einfluss erlauben Projektplanern die Unsicherheit 
ihrer Ertragsprognosen abzuschätzen
• Ausblick: Analoge Bewertungen für Verschmutzung, Extinktion, …
• Meteorologische Parameter für Komponentenbeständigkeit werden gemessen, 
Labortest für Materialen werden durchgeführt
• Ausblick: Bestimmung von Beschleunigungsfaktoren der Labortests
• Ausblick:
• Standortangepasstes Design
• Karten der relevanten Parameter (Sunshape, Extinktion, …)
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[Wilbert 2014 ]
• Parameter 
optimized with 1 
year of reference 
sunshape data
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• - PSA station is part of 
NASA’s AERONET 
since 2011 
• - reference for satellite 
based aerosol 
measurements
• - input for DNI modeling
Rotating Shadowband Irradiometers (RSIs)
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• Robust instrument used for solar resource 
assessment at remote sites
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